
 

 

   
 
Red� nyökhöz szükséges 230 V-os elektromos el � készítés távirányítós (rádiós) motorok alkalmazása esetén 
 
 
A távirányítós motorok közvetlen 230 V-tal m� ködnek.  
Minden red� nymotor végét� l számított 60 cm-en belül egy 65 mm-es szerelvénydobozt kell elhelyezni a beltérben, 
benne a 3x1 mm2-es bejöv�  230V-os tápfeszültséggel (fázis, nulla, véd� vezet� ).  
Ebb� l a dobozból 13,5 mm-es PVC cs� vel kell összekötni a kültérben az ablakmélyedés és a nyílászáró bels�  fels�  
hármas találkozásánál lév�  sarkot.  
Ett� l eltérni csak abban az esetben lehet, ha a red� nymotor a talajszintt� l számított 5 méteren belül van. Ekkor a 
vezetékekkel közvetlenül ki lehet állni a kültérben az ablakmélyedés és a nyílászáró bels�  fels�  hármas találkozásáná 
lév�  sarokba. 
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